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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0692/2024 AB 1047
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- ; o ; ;
Nasz znak; Umodva nr 01/S/24 - Wasz znak ( ) Rioxian] probklitiyecs pohlecania
woda na ptywalni
Prébkobiorca: - . .
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. Chc()’;nlce du" H‘. Wagngra, Ph/wa_lma -t:llecka iy rtoYva‘
Nr karty pobierania KW321/2024 woda podpowierzchniowa w niecce basenowej - rejon
wejscia do wody od strony plytkiej - N1
WODA Z BASENU
Pobieranie prébek zgodnie z norma: Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi
P-03, ed. 02, z dn. 03.01.2022 z wyt. p. 8.6.119.3.2 (N) zastrzezen.
PN-EN SO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2, 4442, 445 446 (A) Temperatura probki przy pobieraniu 28.2°C
Data/godz. pobierania prébki: 18.03.2024 08:10
Data/godz. przyjecia probki: 18.03.2024 12:00
Data zakonczenia badan: 20.03.2024
Data sporzadzenia sprawozdania: 21.03.2024
Numer laboratoryjny prébki 0785/W/2024 .
Wymaganie
*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnosé
pH™" PN-EN 1SO 10523:2012 - (20,0°C) 6,8 +0.1 6,5-7,6
Potencjat utleniajaco- PB-12, edycja 03 z dnia 02.01.2020 r. mV >750
redukujacy (redox) wzgl. 801 +43
IAg/AgCl 3.5 mol KCI ‘
1Ste2enie chloru wolnego Z’;;J;fgﬁ:’; cfffnfydﬁfﬁgggzeoggzrﬁ vl 0,22 +0.06 0,30-0,60
[Stezenie chl PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 . 1
z\:i;i::;;o or oparciueo)@:t ﬁrmzy I-(i‘::ch Lange 802r1 v e 0,20 +0,04 s0,30
Liczba Pseudomonas PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100 ml 0 0
laeruginosa )
LLiczba Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100 ml 0 _ 0

A - badanie akredytowane AB 1047

N - badanie nieakredytowane, objete zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (spefnione sg wymagania normy PN-EN /SO IEC 17025:2018-2).

Uwagi:

(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach.

MW temperaturze 20°C. Korekta za pomocg urzgdzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperature probki.

Autoryzuje: mgr inz. |. Miesikowska (Specjalista Analityk)

A

I\

Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnosza sig wytacznie do badanych probek. Jesli podano niepewnos¢ pomiaru to stanowi niepewnosc rozszerzong przy prawdopodobienstwie 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z probkg od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wowczas gdy probka byta pobierana przez pracownika Laboratorium Iub tylko postgpowanie z probkg w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04. Ztozong niepewno$c standardowg uznano za réwng odchyleniu
standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacije niezbedne do interpretacji wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg tatwo dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng catos¢ i moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na ztozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

KONIEC

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.
ul. Swiecka 68
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

89-500 Tuchola

NIP: 561-100-04-63

Regon: 870257484
KRS: 0000154821

Egzemplarz nr: 1

llos¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0693/2024 AB 1047
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- T —— . .
Nasz znak; Umodva nr 01/S/24 - Wasz znak ! : Rodzaj prébki/Miejsce pobierania
woda na ptywalni
Prébkobiorca: - . .
0 . ) Chojnice ul. H. Wagnera, Ptywalnia - Niecka sportowa -
I:lrrzke : :tawgglizlr::;o&%t\;);zu;w;zozfapanka % woda podpowierzchniowa w niecce basenowej - rejon
yp wejscia do wody od strony gtebokiej - N2
WODA Z BASENU

Pobieranie probek zgodnie z norma: Stan prébki w chwili dostarczenia g:lo laboratorium nie budzi

P-03, ed. 02, z dn. 03.01.2022 z wyt. p. 8.6.119.3.2 (N) SESSEBEAR

PN-EN ISO 19458:2007 zwyt.p. 4.4.2, 4442 445 446 (A) Temperatura probki przy pobieraniu 28.2°C

Data/godz. pobierania prébki: 18.03.2024 08:00

Data/godz. przyjecia prébki: 18.03.2024 12:00

Data zakonczenia badan: 20.03.2024

Data sporzadzenia sprawozdania: 21.03.2024

Numer laboratoryjny prébki 0786/W/2024 .

Wymaganie
)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnosé

pH™ PN-EN ISO 10523:2012 - (20,0°C) 6,9 +0,1 6,5-7,6
Potencjat utleniajaco- PB-12, edycja 03 z dnia 02.01.2020 . mV >750
redukujacy (redox) wzgl. 785 +42
IAg/AgCl 3.5 mol KCI
Stezenie chloru wolnego Sst,;:;ueg);g:t gfnfydﬁfcgnggg?ggzri W mg/! 0,44 +005 0,30-0,60
|Stezenie chloru PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 1. w mgll 0.26 .65 <0,30
zwigzanego oparciu o test firmy Hach Lange 8021 ’ *
Liczba Pseudomonas PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100 ml 0 0
laeruginosa
lLiczba Escherichia coli A PN-EN ISO 9308-1.2014-12+A1:2017-04 | jtk/100 ml 0 0

A - badanie akredytowane AB 1047.
N — badanie nieakredytowane, objgte zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (spefnione sa wymagania normy PN-EN / (SO [EC 17025:2018-2).

Uwag

(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach

W temperaturze 20°C. Korekta za pomocag urzadzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperature probki

%

Autoryzuje: mgr in‘zc Miesikowska (Specjalista Analityk)

g

Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnosza sig wytacznie do badanych probek. Jesli podano niepewnos$¢ pomiaru to stanowi niepewnosc rozszerzong przy prawdopodobienstwie 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z probka od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wowczas gdy probka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postepowanie z probka w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewnosé pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04. Ztozong niepewnosS¢ standardowg uznano za réwng odchyleniu
standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacje niezbedne do interpretacji wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg fatwo dostgpne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng catoé¢ i moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na zlozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

KONIEC

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.
89-500 Tuchola
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

ul. Swiecka 68
KRS: 0000154821

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484

Egzemplarz nr: 1
llo$¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0694/2024 AB 1047
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- ; — ; ;
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak Rodza} prébkiiMiejsce pobleraria
woda na ptywalni
Probkobiorca: Chojnice ul. H. Wagnera, Ptywalnia - Niecka sportowa -
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. woda wprowadzana do niecki basenowej - zawér SUW na
Nr karty pobierania KW321/2024 przewodzie doprowadzajagcym uzdatniong
wode obiegowa do basenu - W
WODA WPROWADZANA
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi
Pobieranie probek zgodnie z norma: zastrzezen.
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2, 4442, 445 446 (A)
Temperatura probki przy pobieraniu 28.2°C
Data/godz. pobierania prébki: 18.03.2024 09:10
Data/godz. przyjecia probki: 18.03.2024 12:00
Data zakonczenia badarn: 20.03.2024
Data sporzadzenia sprawozdania: 21.03.2024
Numer laboratoryjny probki 0787/W/2024
miny'e Wymaganie
)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki gnaliz
Liczba Pseudomonas A PN-EN ISO 16266:2009 Jtk/100 mi 0 0

‘aeruginosa

A - badanie akredytowane AB 1047
Uwagi:

(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach

év

Autoryzuje: mgr inz. |. Miesikowska (Specjalista Analityk)

b

Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnosza sie wytacznie do badanych probek. Jesli podano niepewnos¢ pomiaru to stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z probkg od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, woéwczas gdy probka byla pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postepowanie z prébka w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04. Zlozong niepewno$¢ standardowa uznano za réwng odchyleniu
standardowemu odtwarzalnoéci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacje niezbedne do interpretacji wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan’ s fatwo dostgpne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng cato$¢ i moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czeséciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na ztozenie skargi. Data przyjgcia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczgceia badan.

KONIEC

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484
KRS: 0000154821

Egzemplarz nr: 1
llo$¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0695/2024 AB 1047
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- . —— ; .
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak Rad2n) probkiiMisjace poblerants
woda na ptywalni
Probkobiorca: Chojnice ul. H. Wagnera, Ptywalnia - Niecka rekreacyjna,
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. woda podpowierzchniowa w niecce basenowej ~
Nr karty pobierania KW321/2024 rejon wejscia od strony ptytkiej - N1
(niecka wytwarzajaca aerozol wodno-powietrzny)
WODA Z BASENU
Pobieranie probek zgodnie z norma; Stan prébki w chwili dos;aarsctfzeen;ae:o laboratorium nie budzi
P-03, ed. 02, z dn. 03.01.2022 z wyt. p. 8.6.119.3.2 (N) )
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2,44.42 445 446 (A) Temperatura probki przy pobieraniu 32.0°C
Data/godz. pobierania prébki: 18.03.2024 08:20
Data/godz. przyjecia probki: 18.03.2024 12:00
Data zakonczenia badan: 20.03.2024
Data sporzadzenia sprawozdania: 21.03.2024
Numer laboratoryjny prébki 0788/W/2024 .
Wymaganie
*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnosé
pHM PN-EN ISO 10523:2012 - (20,0°C) 7,4 +0,1 6,5-7,6
Potencjat utleniajaco- PB-12, edycja 03 z dnia 02.01.2020 r. mV >770
redukujacy (redox) wzgl. 750 +41
IAg/AgCI 3.5 mol KCI
[Stezenie chloru wolnego zga':;ueg’@; %?r:yda‘ai,?‘ig:‘g?égzﬁ w ) el 0,84 £0,09 0,70-1,00
tezenie chl PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 1. 1 <
E":Eqi::lee(g:o o oparciueo@sat firnfy Qlaach Lange 802r1 " e 0,44 +0,08 0.30
Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 mg/l Oz2 11 +02 <4
(Utlenialno$¢)®@ ; :
Liczba Pseudomonas PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100 ml 0 0
laeruginosa )
LLiczba Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100 ml 0 . 0

A - badanie akredytowane AB 1047.

N — badanie nieakredytowane, objgte zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (spetnione sg wymagania normy PN-EN / ISO IEC 17025:2018-2).

Uwagi:

(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach.

M \W temperaturze 20°C. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperature probki
@ podana wartos¢ dopuszczalna stanowi réznice pomiedzy wartoécia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do ptywalni.

Autoryzuje: mgr inz. |. Miesikowska (Specjalista Analityk)

fk 4

Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnosza si¢ wytacznie do badanych probek. Jesli podano niepewno$¢ pomiaru to stanowi niepewnosc rozszerzong przy prawdopodobierstwie 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z probka od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wéwczas gdy probka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postgpowanie z prébkg w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN SO 19036:2020-04. Ztozong niepewno$¢ standardowg uznano za réwng odchyleniu
standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzliaboratoryjnej. Informacje niezbedne do interpretacji wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg fatwo dostgpne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng catosé | moze byé wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czeéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na ztozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

KONIEC

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.
ul. Swiecka 68
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

89-500 Tuchola

NIP: 561-100-04-63

Regon: 870257484
KRS: 0000154821

Egzemplarz nr: 1
llos¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0696/2024 AB 1047
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- . et ; ;
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak Redza) probiki/Miejsce poblerania
woda na ptywalni
Probkobiorca: Chojnice ul. H. Wagnera, Ptywalnia - Niecka rekreacyjna,
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. woda podpowierzchniowa w niecce basenowe;j - rejon
Nr karty pobierania KW321/2024 wejécia do wody od strony gtebokiej - N2
(niecka wytwarzajaca aerozol wodno-powietrzny)
WODA Z BASENU
Pobieranie probek zgodnie z norma: Stan prébki w chwili dos;aa;iffgzligo laboratorium nie budzi
P-03, ed. 02, z dn. 03.01.2022 z wyt. p. 8.6.119.3.2 (N) '
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2,4.4.42, 445 446 (A) Temperatura probki przy pobieraniu 31.9°C
Data/godz. pobierania probki: 18.03.2024 08:30
Data/godz. przyjecia prébki: 18.03.2024 12:00
Data zakonczenia badan: 20.03.2024
Data sporzadzenia sprawozdania: 21.03.2024
Numer laboratoryjny probki 0789/W/2024 .
Wymaganie
*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnosc
pH" A PN-EN ISO 10523:2012 - (20,0°C) 7.4 +0.1 6,5-7,6
Potencjat utleniajaco- A PB-12, edycja 03 z dnia 02.01.2020 r mv >770
redukujacy (redox) wzgl. 765 +41
IAg/AgCl 3.5 mol KCI
: A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 r. w mg/l 5
iStQienle chloru woinego oparciu o);ejst firmy Hach Lange 8021 0,67 £0,07 0,70-1,00
Stezenie chloru A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 r. w mg/l 0.39 <0,30
zwigzanego oparciu o test firmy Hach Lange 8021 ) £0,07
Liczba Pseudomonas A PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100 ml 0 0
laeruginosa )
lLiczba Escherichia coli A PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100 m 0 - 0

A - badanie akredytowane AB 1047.

N — badanie nieakredytowane, objete zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (speinione sa wymagania normy PN-EN /1SO IEC 17025:2018-2)

Uwagi:

(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach

W temperaturze 20°C. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperature probki.

Autoryzuje: mgr inz. I. Miesikowska (Specjalista Analityk)

&

Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnoszg sie wylacznie do badanych probek. Jesli podano niepewnos¢ pomiaru to stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobieristwie 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z probkg od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wéwczas gdy prébka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postepowanie z probka w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04. Zlozong niepewnos¢ standardowq uznano za réwna odchyleniu
i wynikow analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” s3 tatwo dostepne w Laboratorium .Sprawozdanie z badan”

standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacje niezbgdne do interpretacj
stanowi integralng catos¢ i moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,;

Klient ma 14 dni na zlozenie skargi. Data przyjgcia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

KONIEC

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68

tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 KRS: 0000

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484

154821

Egzemplarz nr: 1
llos¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1

Sprawozdania z badan”
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0697/2024 AB 1047

Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice

ul. Huberta Wagnera 1

89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)-
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak

Rodzaj prébki/Miejsce pobierania
woda na ptywalni

Probkobiorca: Chojnice ul. H. Wagnera, Ptywalnia - Niecka rekreacyjna -
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. woda wprowadzana do niecki basenowej - zaw6r SUW na
Nr karty pobierania KW321/2024 przewodzie doprowadzajgcym uzdatniong
wode obiegowg do basenu - W
WODA WPROWADZANA
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi
Pobieranie probek zgodnie z norma: zastrzezen.

PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2, 4442, 445 446 (A)
Temperatura prébki przy pobieraniu 31.8°C

Data/godz. pobierania prébki: 18.03.2024 09:20

Data/godz. przyjecia prébki: 18.03.2024 12:00

Data zakonczenia badan: 20.03.2024

Data sporzadzenia sprawozdania: 21.03.2024

Numer laboratoryjny prébki 0790/W/2024 .

Wymaganie
*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz

Liczba Pseudomonas A PN-EN SO 16266 2009 Jtk/100 ml o 0
‘aeruginosa )

A - badanie akredytowane AB 1047.
Uwagi:
(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

v |

Autoryzuje: mgr inz. |. Miesikdwska (Specjalista Analityk) Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnoszg sie \NyOacznie do badanych prébek. Jeéli podano niepewno$¢ pomiaru to stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z probkg od momentu \pobierania az do uzyskania wyniku badania, wéwczas gdy probka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postgpowanie z probkg w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewnos¢ pomiaru zostafa oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04. Ztozong niepewno$¢ standardowg uznano za rowna odchyleniu
standardowemu odtwarzalnodci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacje niezbedne do interpretacji wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg fatwo dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integraling cato$¢ i moze byé wykorzystywane i kopiowane jedynie w calosci. Kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na zlozenie skargi. Data przyjgcia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

KONIEC
Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0. NIP: 561-100-04-63 Egzemplarz nr: 1
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68 Regon: 870257484 llos¢ Egzemplarzy: 2

tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 KRS: 0000154821 Strona/stron: 1z 1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0698/2024 AB 1047
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- . —— . .
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak Rodza) probiiiMisjacepoblerania
woda na ptywalni
Probkobiorca: Chojnice ul. H. Wagnera, Plywalnia - Brodzik dla dzieci
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. powyzej 3 lat, woda podpowierzchniowa w niecce
Nr karty pobierania KW321/2024 basenowej - rejon wej$cia do wody od strony ptytkiej - N1
(niecka wytwarzajaca aerozol wodno-powietrzny)
WODA Z BASENU
Pobieranie probek zgodnie z norma: Stan prébki w chwili dos;a;rsiffg;ae:o laboratorium nie budzi
P-03, ed. 02, z dn. 03.01.2022 z wyt. p. 8.6.119.3.2 (N) '
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2,4.4.42, 445 446 (A) Temperatura probki przy pobieraniu 31.9°C
Data/godz. pobierania prébki: 18.03.2024 08:40
Data/godz. przyjecia probki: 18.03.2024 12:00
Data zakonczenia badan: 20.03.2024
Data sporzadzenia sprawozdania: 21.03.2024
Numer laboratoryjny probki 0791/W/2024 .
Wymaganie
*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnos¢
pH PN-EN 1SO 105232012 Z (20.0°C) 75 01 6576
Potencjat utleniajaco- PB-12, edycja 03 z dnia 02.01.2020 r. mv >770
redukujacy (redox) wzgl. 739 +40
IAg/AgCI 3.5 mol KCI
2 A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 r. w /l e
ﬁteieme chloru woinego oparciu o);ejst firmy Hach Lange 8021 " 0,62 £0,07 0,70-1,00
tezenie chl A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 1. 1 <
vﬁ;i::leeSO ord oparcxueo{gjsat firmzy ::lcn Lange 802r1 " " 0,48 £0,09 <0'30
indeks nadmanganianowy | A PN-EN 15O 8467:2001 mall Oz 12 £02 <4
(Utlenialno$¢)@ ! '
Liczba Pseudomonas A PN-EN 1SO 16266:2009 jtk/100 ml 0 0
‘aeruginosa )
[Liczba Escherichia coli A~ PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100 ml 0 B 0

A - badanie akredytowane AB 1047

N — badanie nieakredytowane, objgte zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (spetnione sa wymagania normy PN-EN / ISO |EC 17025:2018-2).

Uwagi:

(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach.

(W temperaturze 20°C. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperaturg probki.
@ podana wartos¢ dopuszczalna stanowi réznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do ptywalni.

4’

Autoryzuje: mgr inz. léﬂesik wska (Specjalista Analityk)

b

Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnoszg sie‘wytacznie do badanych probek. Jesli podano niepewno$é pomiaru to stanowi niepewnosé rozszerzong przy prawdopodobienstwie 95% i wspoiczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z prébkg od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wéwczas gdy probka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postepowanie z probkg w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04. Zlozong niepewnos$¢ standardowq uznano za réwng odchyleniu

standardowemu

108Ci wewnatr

toryjnej. Informacje niezbedne do interpretacji wynikow analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sa tatwo dostepne w Laboratorium. .Sprawozdanie z badan”

stanowi integralng catosé i moze byé wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na zlozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

KONIEC

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484
KRS: 0000154821

Egzemplarz nr: 1
lloé¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0699/2024 AB 1047
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- . ik . .
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak Rosdzaj probkifMisjsce poblerania
woda na ptywalni
Prébkobiorca: Chojnice ul. H. Wagnera, Pltywalnia - Brodzik dla dzieci
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. powyzej 3 lat - woda wprowadzana do niecki basenowej -
Nr karty pobierania KW321/2024 zawo6r SUW na przewodzie doprowadzajagcym
uzdatniong wode obiegowa do basenu - W
WODA WPROWADZANA
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi
Pobieranie probek zgodnie z norma: zastrzezen.
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2, 4442, 445 446 (A)
Temperatura probki przy pobieraniu 31.7°C
Data/godz. pobierania probki: 18.03.2024 09:30
Data/godz. przyjecia prébki: 18.03.2024 12:00
Data zakonczenia badan: 20.03.2024
Data sporzadzenia sprawozdania: 21.03.2024
Numer laboratoryjny probki 0792/W/2024 .
Wymaganie
*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz
Liczba Pseudomonas A PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100 mi 0 ) 0

laeruginosa

A - badanie akredytowane AB 1047.
Uwagi:

(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

&

Autoryzuje: mgr inz. |. Miegikowska (Specjalista Analityk)

M

Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnosza die wylacznie do badanych probek. Jesli podano niepewnos¢ pomiaru to stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie 95% | wspoiczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z probka od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wéwczas gdy probka byla pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postgpowanie z probkg w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04. Ztozong niepewnos¢ standardowa uznano za réwng odchyleniu
standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacje niezbgdne do interpretacji wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sq tatwo dostepne w Laboratorium .Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng cato$é | moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na zlozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.

89-500 Tuchola ul. Swiecka 68
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

KONIEC

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484
KRS: 0000154821

Egzemplarz nr: 1
llos¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0700/2024 AB 1047
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- . R . .
Nasz shale. LIiows NI - Wass ehsk ( ) Rodza] prebid/Misjsca pobierania
woda na ptywalni
Prébkobioreca: - "
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. d°"°1!“°° :".H' Wagnira, I_Dtywalma ) w°da.
Nr karty pobierania KW321/2024 podpowlerzchniowa - Jakuzzi wewnetrizne - rejon
wejscia do wody od strony ptytkiej - N1
WODA Z JAKUZZI
Pobieranie probek zgodnie z norma: Stan prébki w chwili dostarczen?a go laboratorium nie budzi
P-03, ed. 02, z dn. 03.01.2022 z wyt. p. 8.6.119.3.2 (N) ZasRara:
PN-EN ISO 19458:2007 zwyt.p. 442, 4442, 445 446 (A) Temperatura probki przy pobieraniu 34.1°C
Data/godz. pobierania prébki: 18.03.2024 08:50
Data/godz. przyjecia prébki: 18.03.2024 12:00
Data zakonczenia badan: 20.03.2024
Data sporzadzenia sprawozdania: 21.03.2024
Numer laboratoryjny prébki 0793/W/2024 .
Wymaganie
(*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnos¢
pH™ A PN-EN ISO 10523:2012 - (20,0°C) 6,9 +0,1 6,5-7,6
Potencjat utleniajqco. A PB-12, edycja 03 z dnia 02.01.2020 . mVv >750
redukujacy (redox) wzgl. 896 +48
IAg/AgCl 3.5 mol KCI
Stezenie chloru wolnego A zga':;iueg{:‘:t %?rﬁydﬁiﬁnglgioggzﬁ wl imgh 0,72 £0,08 0,70-1,00
teienie chloru A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 r. w mg/l <0.30
wiazanego oparciu o test firmy Hach Lange 8021 0,27 +005 !
Indeks nadmanganianowy | A PN-EN ISO 8467:2001 mg/l Oz <4
(Utlenialnos¢)? 0,77 i 12
Liczba Pseudomonas A PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100 ml 0 0
laeruginosa )
LLiczba Escherichia coli A PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | tk/100 m 0 . 0

A - badanie akredytowane AB 1047

N - badanie nieakredytowane, objete zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (spetnione sg wymagania normy PN-EN / ISO IEC 17025:2018-2).

Uwagi:

(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

™ W temperaturze 20°C. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperature probki.
@ podana wartos¢ dopuszczalna stanowi réznice pomigdzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do plywalni

Autoryzuje: mgr inz. |. Miesikowska (Specjalista Analityk)

Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnosza si¢ wytacznie do badanych probek. Jesli podano niepewno$¢ pomiaru to stanowi niepewnosc rozszerzong przy prawdopodobienstwie 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z probkg od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wéwczas gdy prébka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postgpowanie z prébkg w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewnos¢ pomiaru zostafa oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04. Ztozong niepewno$c standardowg uznano za réwng odchyleniu
standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacije niezbedne do interpretacji wynikow analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg tatwo dostgpne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng catos¢ i moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na ztozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

KONIEC

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.

89-500 Tuchola ul. Swiecka 68
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484
KRS: 0000154821

Egzemplarz nr: 1
llos¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1
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BADANIA
\——)
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0701/2024 AB 1047
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- . cimae < <
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak Rodza) probki/Misjsce poblerania
woda na ptywalni
Prébkobiorca: Chojnice ul. H. Wagnera, Pltywalnia - Jakuzzi wewnetrzne
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. - woda wprowadzana do niecki basenowej - zawér SUW
Nr karty pobierania KW321/2024 na przewodzie doprowadzajagcym uzdatniong
wode obiegowg do basenu - W
WODA WPROWADZANA
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi
Pobieranie prébek zgodnie z norma: zastrzezen.
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2, 4442, 44,5 446 (A)
Temperatura prébki przy pobieraniu 35.0°C
Data/godz. pobierania prébki: 18.03.2024 09:40
Data/godz. przyjecia probki: 18.03.2024 12:00
Data zakonczenia badan: 20.03.2024
Data sporzadzenia sprawozdania: 21.03.2024
Numer laboratoryjny probki 0794/W/2024 .
Wymaganie
*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz
Liczba Pseudomonas A PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100 ml 0 0
eruginosa )
A - badanie akredytowane AB 1047.

Uwagi:
(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

Autoryzuje: mgr ing”/l. Miesikowska (Specjalista Analityk)

Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68
/fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

tel

Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

KONIEC

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484
KRS: 0000154821

Egzemplarz nr: 1
llo$¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1

Wszystkie wyniki analiz odnoszg sie wylacznie do badanych probek. Jesli podano niepewnos¢ pomiaru to stanowi niepewnosc rozszerzong przy prawdopodobienstwie 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z probkg od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, woéwczas gdy prébka byla pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postgpowanie z probka w Laboratorium gdy byla ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewnosé pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04. Ztozona niepewno$¢ standardowg uznano za réwng odchyleniu
standardowemu odtwarzalno$ci wewnagtrzlaboratoryjnej. Informacje niezbgdne do interpretacji wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg fatwo dostgpne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng catosé i moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w calosci. Kopiowanie czg$ciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na zlozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan




